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Zdravotni tstav se sidlem v Ostravé

Centrum hygienickych laborato¥i

ZkuSebni laboratof & 1393 akreditovani CIA podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018
Partyzanské namésti 2633/7, Moravska Ostrava, 702 00 Ostrava

L1393 PROTOKOL & 16213/2026
Zikaznik : VoKa - ekologické stavby, spol. s r.0. Cislo zakazky : 7806
Spojovaci 1539 PrFijem vzorku : 17.3.2026 13:06
396 01 Humpolec VySetieni vzorku :  17.3.2026 - 27.3.2026
Cislo jednaci : ZU/37182/2022
Cislo spisu : S-ZU/37182/2022
Spisovy znak : 2.04

Cislo objednavky : J0053A22 + Dodatek ¢.1

Informace o vzorku

Vzorek &islo: 26921
Datum odbdru:  17.3.2026 Cas odbéru: 11:41
Nazev vzorku: Surova
Misto odbéru: Horni Ves, vodojem
Matrice: voda podzemni
Vzorkoval: Kruchiiova Iva
Metoda vzork.: SOP VZ OV 003 (CSN EN ISO 5667-1, CSN EN ISO 5667-3, CSN ISO 5667-1 1,
CSN EN ISO 5667-14)
Zpiisob odbéru: bodovy vzorek
Ukel odbéru: uplny rozbor surové vody dle vyhl. 428/2001 Sb.
MnoZstvi vzorku: 2.11
Mistni méreni
(mé&feno na mist& odb&ru)
Ukazatel Hodnota Jednotka TYP| PouZitd metoda Nejistota
rozpustény kyslik 90.0 % A |SOP OV 036.01 10%
teplota vzorku 6.1 2C A _|SOP OV 042 1°C
Vysledky zkousSeni - chemické vySetieni
Ukazatel Hodnota Jednotka TYP | Pouzita metoda Nejistota
arzen 0,00075 mg/1 A |SOP OV 201 6 20%
vapnik 9,92 mg/1 A |SOP OV 201 S 20%
kadmium <0.00006 mg/] A [SOP OV 201 6 -
chrom celkovy <0,0006 me/l A | SOP OV 201 6
méd’ <0,0006 mg/l A |SOP OV 201 s -
Zelezo <0,015 mg/1 A |SOP OV 201 6 -
rtut’ <0,0002 mg/1 A | SOP OV 200.03 o -
hoi&ik 295 mg/1 A | SOP OV 201 6 20%
mangan 0,0021 mg/l A [SOP OV 201 6 20%
nikl 0.0018 mg/l A _|SOP OV 201 6 20%
olovo <0,00015 mg/l A | SOP OV 201 6 -
vapnik a hotéik 0.37 mmol/l A [SOP OV 201 6 20%
uran <0,15 ug/l A | SOP OV 201 § -
zinek <0,0015 mg/l A | SOP OV 201 6 -
uhlovodiky C10-C40 <0,025 mg/l A |SOP OV 338 6 -
bisfenol A <0,25 ug/l A |SOP OV 302 6 -
benzo(a)pyren <0,002 ne/l A | SOP OV 331 6 &
suma PAU 0 ng/l A |SOP OV 331 6 -
absorbance pfi 254 nm <0,015 - A |SOP OV 001 6 -
amonné ionty <0,060 mg/1 A [SOP OV 064 6 -
barva <5 mg/l Pt A | SOP OV 064.02 S -
bor <0.15 mg/l A | SOP OV 064.08 S -
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Vysledky zkousSeni - chemické vySetieni

Ukazatel Hodnota Jednotka TYP | Pouziti metoda Nejistota
dusi¢nany 7.92 mg/1 A [SOP OV 003 6 15%
dusik celkovy 1,91 mg/1 A |[SOP OV 006.05 15%
dusitany <0,060 mg/1 A | SOP OV 064.04 S -
fluoridy <0,070 mg/1 A | SOP OV 003 o
fosfor celkovy <0,050 mg/l A | SOP OV 007.03 S -
fosfore¢nany 0.15 mg/1 A | SOP OV 007 6 15%
chloridy 2,85 mg/1 A | SOP OV 003 6 15%
KNK 4.5 0,99 mmol/] A | SOP OV 024 8 10%
konduktivita (25°C) 12.0 mS/m A | SOP OV 011 § 10%
kyanidy celkové <0,015 mg/l A |SOPOV 02201 s
NL (105°C) <2,0 mg/l A |SOP OV 025.01 g
pach pfijatelny - A [SOP OV 062 6 -
pH 6.8 - A |SOP OV 033 S 0,2
sirany 10,5 mg/l A |SOP OV 003 6 15%
tenzidy aniontové <0,050 mg/1 A [SOP OV 041 6
TOC <1,0 mg/l A |SOP OV 307 6 s
zakal 0,21 ZF(n) A |SOP OV 044.01 S 20%
ZNK 8.3 0,25 mmol/l A | SOP OV 045 6 10%
Vysledky zkouSeni - pesticidni latky
Ukazatel Hodnota Jednotka TYP | Pouzitd metoda Nejistota
2.4-dichlorfenoxyoctova kyselina (2,4-D) <0,025 ug/l A [SOPOV341.02 5 -
2.6 dichlorobenzamid <0,025 ug/l A |SOPOV341.02 5 -
acetochlor <0,025 ug/l A |[SOPOV341.02 5 -
acetochlor ESA <0,025 ng/l A | SOP OV 341.02 3 -
acetochlor OA <0.,025 ng/l A |[SOPOQOV341.02 5
alachlor <0.025 ug/l A [SOPOV341.02 5 -
alachlor ESA <0.025 ug/l A |SOPOV341.02 s -
alachlor OA <0,025 ug/l A |SOP OV 341.02 5 -
atrazin <0.025 ng/l A | SOP OV 341.02 5 -
atrazin desetyl-desisopropyl <0,025 pe/l A |SOPOV341.02 5 -
atrazin-desisopropyl <0.025 ug/l A |SOPOV341.02 s
atrazin-hydroxy <0,025 ng/l A [SOPOV341.02 5 -
azoxystrobin <0,025 ng/l A | SOP OV 341.02 5 -
azoxystrobin ODS <0,025 pg/l N |SOP OV 341.02 5 -
bentazone <0.025 ug/l A |[SOPOV 341.02 5 -
boscalid <0,025 ng/l A |SOP OV 341.02 5
carbendazim <0,025 ug/l A | SOP OV 341.02 5 -
carboxin <0,025 ug/l A | SOP OV 341.02 5 g
clomazone <0,025 pg/l A | SOP OV 341.02 5 -
clopyralid <0,025 pe/l A |SOPOV341.02 s -
cyanazin <0,025 ug/l A | SOP OV 341.02 5 =
cyproconazole <0.025 pg/l A | SOP OV 341.02 5
cyprodinil <0,025 ug/l A | SOP OV 341.02 5
atrazin-desetyl <0,025 pg/l A | SOP OV 341.02 2 -
desmedipham <0,025 ug/l A |SOPOV341.02 5 -
desmetryn <0,025 pg/l A |SOP OV 341.02 2 -
dicamba <0,025 pg/l A |SOP OV 341.02 5 -
difenoconazol <0.025 ug/l A |SOPOV341.02 5
diflufenican <0,025 ug/l A | SOP OV 341.02 5 -
dichlormid <0,025 ng/l A | SOP OV 341.02 g -
dichlorprop <0,025 ug/l A |SOPOV341.02 5 -
dichlorvos <0.025 ng/l A | SOP OV 341.02 5
dimetachlor <0.025 ug/l A |[SOPOV341.02 5 -
dimetachlor ESA <0,025 ug/l A |SOPOV341.02 5 -
dimetachlor OA <0,025 ng/l A | SOP OV 341.02 B -
dimethachlor CGA 369873 <0.025 ug/l A |SOP OV 341.02 5
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Vysledky zkousSeni - pesticidni latky

Ukazatel Hodnota Jednotka TYP | Pouzitd metoda Nejistota
dimethachlor CGA 373464 <0,025 ne/l A |SOP OV 341.02 5 5
dimethenamid <0,025 ug/l A | SOP OV 341.02 5
dimethenamid ESA <0,025 ug/l A | SOP OV 341.02 g
dimethenamid OA <0,025 ng/l A |SOP OV 341.02 5
dimethoate <0,025 ug/l A [SOP OV 341.02 5
dimoxystrobin <0,025 ug/l A |SOPOV341.02 5
epoxiconazole <0,025 ug/l A |SOP OV 341.02 5
ethofumesate <0,025 pg/l A |[SOPOV341.02 s
fenhexamid <0,025 ng/l A |SOPOV341.02 5 -
fenpropidin <0,025 ug/l A |SOPOV341.02 5 -
fenpropimorph <0,025 ug/l A [SOPOV 341.02 5 -
fenuron <0,025 ng/l A [SOPOV 341.02 5 =
fluazifop-p-butyl <0,025 ug/l A [SOP OV 341.02 5 -
flufenacet <0,025 ug/l A |SOP OV 341.02 5 2
flufenacet ESA <0,025 ug/l A [SOP OV 341.02 5 -
fluroxypyr <0,025 ng/l A |SOP OV 341.02 5 -
flusilazole <0.025 ng/l A |SOP OV 341.02 5 -
haloxyfop-metyl <0,025 ng/l A |SOP OV 341.02 9 -
hexazinon <0,025 ug/l A [SOP OV 341.02 g -
chlorfenvinfos <0.025 ug/l A |SOPOV341.02 5 -
chloridazon <0,025 ug/l A |SOPOV 341.02 5 -
chloridazon-desfenyl <0,025 ng/l A |SOP OV 341.02 5
chloridazon-desfenyl-metyl <0,025 ng/l A [SOP OV 341.02 5
chlorotoluron <0,025 ng/l A |SOPOV341.02 5 -
chlorotoluron-desmetyl <0,025 ug/l A [SOPOV341.02 5 -
chlorpyrifos <0,025 ng/l A [SOPOV341.02 5 -
iprovalicarb <0,025 ug/l A |SOPOV341.02 3 -
isoproturon <0,025 ng/l A |SOP OV 341.02 2 -
isoproturon-monodesmetyl <0,025 ug/l A |SOP OV 341.02 5 4
kresoxim-methyl <0,025 pg/l A |SOP OV 341.02 5 -
lenacil <0,025 ng/l A |SOP OV 341.02 5 -
linuron <0.025 ug/l A |SOP OV 341.02 5 -
MCPA <0,025 ug/l A |SOPOV341.02 5 -
MCPB <0.025 ng/l A [SOP OV 341.02 5 -
MCPP (mecoprop) <0.025 ng/l A |[SOP OV 341.02 5
mefenpyr-dietyl <0,025 pg/l A | SOP OV 341.02 5 -
mesotrion <0,025 ug/l A | SOP OV 341.02 s -
metamitron <0,025 ng/l A |SOP OV 341.02 5
metazachlor <0,025 ug/l A | SOP OV 341.02 5
metazachlor ESA <0.025 ng/l A | SOP OV 341.02 5
metazachlor OA <0.025 ng/l A |SOPOV341.02 5 -
metconazole <0,025 ng/l A |[SOP OV 341.02 s -
methoxyfenozid <0,025 pg/l A |SOPOV341.02 5 -
metobromuron <0,025 ug/l A |SOPOV341.02 5 -
metolachlor ESA <0.025 ng/l A |SOPOV341.02 5 -
metolachlor OA <0,025 ug/l A |[SOP OV 341.02 5 -
metolachlor § <0,025 ug/l A |SOP OV 341.02 5 -
metoxuron <0,025 g/l A |SOP OV 341.02 3 -
metribuzin <0,025 ne/l A | SOP OV 341.02 5 -
metribuzin-desamino diketo <0,025 ng/l A | SOP OV 341.02 5 -
metribuzin-desamino <0.,025 ug/l A |SOPOV341.02 5 -
napropamid <0,025 ug/l N [SOPOV 341.02 s -
nicosulfuron <0,025 ug/l N |SOP OV 341.02 5 -
pendimetalin <0,025 g/t A | SOP OV 341.02 5 -
pethoxamid <0,025 ng/l A |SOP OV 341.02 s -
pethoxamid ESA <0,025 ng/l A |SOP OV 341.02 5 -
phenmedipham <0,025 ug/l A |SOP QV 341.02 s -
picloram <0,025 ug/l A |SOP OV 341.02 3 -
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Vysledky zkouSeni - pesticidni litky

Ukazatel Hodnota Jednotka TYP | PouZita metoda Nejistota
picoxystrobin <0,025 ug/l A | SOP OV 341.02 5 -
prochloraz <0,025 ng/l A | SOP OV 341.02 5 -
prometryn <0,025 ng/l A [SOPOV 341.02 ° -
propachlor ESA <0,025 ug/l A | SOP OV 341.02 5
propamocarb <0,025 ug/l A |[SOPOV341.02 5
propiconazole <0,025 ng/l A |SOPOV341.02 5 -
pyrimethanil <0,025 ug/l A |[SOPOV341.02 5 -
quinmerac <0.025 ug/l A [SOP OV 341.02 B -
gquinoxyfen <0,025 ung/l A | SOP OV 341.02 5 -
quizalofop <0,025 ug/l A |SOPOV341.02 5
sebutylazin <0.025 ng/l A |[SOPOV341.02 5 -
simazin <0,025 ng/l A | SOP OV 341.02 5 -
spiroxamin <0,025 ug/l A [SOPOV341.02 5 -
suma metabolit dimethachloru 0 ng/l A [SOPOV341.02 5

suma chloridazon-desfenyl a 0 pg/l A |SOPOV 341.02 *
chloridazon-desfenyl-metyl

pesticidni latky celkem 0 ug/l A |SOPOV341.02 5 2
tebuconazole <0,025 ug/l A |SOPOV341.02 5 -
terbuthylazin <0,025 ng/l A [SOPOV341.02 > -
terbuthylazin-desetyl <0,025 ug/l A |[SOPOV341.02 >
terbuthylazin-hydroxy <0,025 ug/l A |SOPOV341.02 5 -
terbutryn <0,025 ug/l A |SOP OV 341.02 5 -
thiacloprid <0,025 ng/l A | SOP OV 341.02 3 -
thiophanate-methyl <0,025 ng/l A |SOPOV 34102 S -
trifloxystrobin <0,025 ug/l A [SOPOV341.02 5
trinexapac-etyl <0,025 ng/l A | SOP OV 341.02 5

Nerelevantni pesticidy: alachlor ESA , alachlor OA, atrazin-hydroxy, azoxystrobin ODS, dimetachlor ESA, dimetachior OA,
dimethachlor CGA 369873, dimethachlor CGA 373464, dimethenamid ESA, dimethenamid OA, flufenacet ESA,
chloridazon-desfenyl, chloridazon-desfenyl-metyl, metazachlor ESA, metazachlor OA, metolachlor ESA, metolachlor OA,
metribuzin-desamino, metribuzin-desamino diketo, pethoxamid ESA, propachlor ESA, 2,6 dichlorobenzamid

Vysledky zkouSeni - per- a polyfluorované alkylové slouceniny (PFAS)

Ukazatel Hodnota Jednotka TYP | PouZitd metoda Nejistota
perfluorobutanovi kyselina (PFBA) <0.0020 pg/l A [SOP OV 385 5 -
perfluorobutansulfonova kyselina (PFBS) <0,0020 ug/l A [SOP OV 385 5
perfluorodekanova kyselina (PFDA) <0,0020 ug/l A | SOP OV 385 5
perflurododekanova kyselina (PFDoDA) <0,0020 ug/l A |SOP OV 385 5 -
perfluorododekansulfonové kyselina <0,0020 pg/l A |SOP OV 385 J -
(PFDoS)

perfluorodekansulfonova kyselina (PFDS) <0,0020 ug/l A | SOP OV 385 5 -
perfluoroheptanové kyselina (PFHpA) <0,0020 ug/l A |SOP OV 385 5
perfluoroheptansulfonova kyselina (PFHpS) <0,0020 ug/l A | SOP OV 385 5
perfluorohexanova kyselina (PFHxA) <0,0020 ng/l A |SOP OV 385 s -
perfluorohexansulfonova kyselina (PFHxS) <0,0020 ug/l A | SOP OV 385 5 -
perfluorononanova kyselina (PFNA) <0,0020 ug/l A | SOP OV 385 8 -
perfluorononansulfonova kyselina (PFNS) <0.0020 pg/l A | SOP OV 385 s
perfluorooktanovi kyselina (PFOA) <0,0020 ug/l A [SOP OV 385 s
perfluorooktansulfonova kyselina (PFOS) <0.0020 pg/l A [SOPQV 385 5 -
perfluoropentanové kyselina (PFPA) <0,0020 pg/l A |SOP OV 385 5 -
perfluoropentansulfonova kyselina (PFPS) <0,0020 pg/l A | SOP OV 385 5 -
perflurotridekanové kyselina (PFTrDA) <0.0020 ng/l A [SOP OV 385 5
petfluorotridekansulfonova kyselina <0,0020 ng/l A | SOP OV 385 5 -
(PFTrDS)

perfluoroundekanova kyselina (PFUnDA) <0,0020 ug/l A |[SOP OV 385 s -
perfluoroundekansulfonova kyselina <0,0020 pg/l A |SOP OV 385 s
(PFUnDS)

suma PFAS 0 ug/l A_|SOP OV 385 s z
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Vysledky zkouSeni - mikrobiologické vySetieni

Ukazatel Hodnota Jednotka TYP | Pouzita metoda Nejistota
abioseston <1 % A |SOP OV 916 6 -
Escherichia coli 0 KTJ/100ml A | SOP OV 900 6 -
intestindlni enterokoky 0 KTJ/100ml A | SOP OV 906 6 -
poéet organismit 0 jedinci/ml A |SOP OV 916 6 -
somatické kolifagy <10 PTJ/100 ml A [ SOP OV 990 6 -
termotolerantni koliformni bakterie 0 KTJ/100ml A | SOP OV 903 6 -

Poznamka k odbéru: Odbér je pfedmétem akreditace, aktualni plan vzorkovani a zdznam o odbéru je k dispozici
v laboratofi.

Poznamky k analyze:

Pach: stupeii 0

Do sumy pesticidi jsou zahmuty pouze relevantni metabolity. Ostatni nerelevantni metabolity jsou uvedeny pro
informaci zakaznikovi. Postup pro hodnoceni viz. metodika SZU.

K filtraci vzorku pro stanoveni nerozpusténych latek (NL) byl pouzit filtr ze sklen&nych vldken o stfedni velikosti p6rii
0,7 - 1,3 pm.

Pii stanoveni KNK byla pouZita vizualni indikace bodu ekvivalence.

Pfi stanoveni ZNK byla pouZita vizualni indikace bodu ekvivalence.

Suma metabolitth dimethachloru zahrmuje dimetachlor ESA, dimetachlor OA, dimetachlor CGA 369873 a dimethachlor
CGA 373464,

UpFesnéni SOP

SOP OV 001 (CSN 75 7360)

SOP OV 003 (CSN EN ISO 15061, CSN EN ISO 10304-1, SN EN ISO 10304-4)
SOP OV 006.05 (CSN EN ISO 20236)

SOP OV 007.03 (n4vod firmy HACH)

SOP OV 007 (CSN ENISO 6878)

SOP OV 011 (CSN EN 27888)

SOP OV 022.01 (CSN 75 7415, postup A)

SOP OV 024 (CSN EN ISO 9963-1)

SOP OV 025.01 (CSN EN 872, €SN 75 7350)

SOP OV 033 (CSNISO 10523)

SOP OV 036.01 (CSN ISO 17289, navod firmy WTW)

SOP OV 041 (CSN EN 903)

SOP OV 042 (CSN 75 7342)

SOP OV 044.01 (CSN ENISO 7027-1)

SOP OV 045 (CSN 75 7372)

SOP OV 062 (€SN 75 7340)

SOP OV 064.02 (ndvody firmy Thermo Scientific)

SOP OV 064.04 (navody firmy Thermo Scientific)

SOP OV 064.08 (navody firmy Thermo Scientific)

SOP OV 064 (navody firmy Thermo Scientific)

SOP OV 200.03 (CSN 75 7440)

SOP OV 201 (CSN EN ISO 17294-1, €SN EN ISO 17294-2)
SOP OV 201 (CSN EN 1SO 17294-1, €SN EN ISO 17294-2)
SOP OV 302 (CSN EN ISO 18857-2, CSN EN 12673)

SOP OV 307 (CSN EN 1484)

SOP OV 331 (CSN ENISO 17993)

SOP OV 338 (CSN EN ISO 9377-2)

SOP OV 341.02 (EPA Method 535, EPA Method 536)

SOP OV 385 (CSN EN 17892)

SOP OV 900 (CSN ENISO 9308-1)

SOP OV 903 (CSN 75 7835)

SOP OV 906 (CSN EN ISO 7899-2)

SOP OV 916 (CSN 75 7712, €SN 75 7713, ESN 75 7717)
SOP OV 990 (CSN EN ISO 10705-2)
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Misto provedeni zkouky (pracovistg):
s - analyzy provedeny pracovistém Olomouc (Wolkerova 6, 779 11 Olomouc)
6 - analyzy provedeny pracovi§t¥m Jihlava (Vrchlického 57, 586 01 Jihlava)

Metody v sloupci TYP:  "A" v rozsahu akreditace, "N" mimo rozsah akreditace

< vysledek pod mezi stanovitelnosti, > vysledek je vy3§i neZ uvedené hodnota

Vysledky se tykaji pouze zkousenych vzorkd.

JestliZe laboratoF neni odpovédna za fazi odb&ru vzorku, vysledky se vztahuji ke vzorku, jak byl ptijat.

Bez pisemného souhlasu laboratofe se nesmi protokol reprodukovat jinak neZ cely.

Uvedené rozsifené nejistoty méfeni jsou soudinem standardni nejistoty m&feni a koeficientu roz3iteni k=2, coZ odpovida hlading
spolehlivosti pfibliZng 95 %, nezohlediiuji vlivy odbérii vzorkd.

Pro mikrobiologické ukazatele je nejistota m&¥enf vyjadtena jako 95% konfidenini meze vyjadtujici variabilitu Poissonova rozd€leni,
nezohlediiuji vlivy odb&rl vzorki.

V ptipad¥, e odb¥r neni pfedmétem akreditace, informace o vzorku mimo &islo vzorku dodal zakaznik a laboratot nenese odpovédnost
za tyto informace.

Kontroloval: Mgr. Jana Soukupova

Protokol vyhotovil: Mgr. Jana Soukupova / /
Podet stran: 6 i M

Dne: 7.4.2026 / /W

Ing. Petra Trnkova
zastupce vedouciho Oddéleni anorganickych analyz

hygienickych
laboratoti

Zkudebni laboratof | o«
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konec protokolu
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