S, Zdravotni ustav se sidlem v Ostravé
N Centrum hygienickych laborato¥i
iﬁ"_'/E = ygienicky .
ST ZkuSebni laboratoF & 1393 akreditovana CIA podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018
"4,4@‘\\\\“ Partyzanské namésti 2633/7, Moravska Ostrava, 702 00 Ostrava
L1383 PROTOKOL & 1647712026
Zikaznik : VoKa - ekologické stavby, spol. s r.o. Cislo zakazky : 9811
Spojovaci 1539 Prijem vzorku : 1.42026 9:30
396 01 Humpolec VySetfeni vzorku : 1.4.2026 - 7.4.2026
Cislo jednaci : ZU/37182/2022
Cislo spisu : S-ZU/37182/2022
Spisovy znak : 2.04
Cislo objednavky :  J0053A22 + Dodatek &.1
[ERE—]. Informace o vzorku
Vzorek dislo: 33289
Datum odbéru:  1.4.2026 Cas odbéru: 8:37
Niazev vzorku: vefejny vodovod - souvztazny vzorek
Misto odbéru: Horni Ves, vodojem, GPS 49.288907211, 15.298599991
Matrice: voda pitna
Vzorkoval: Kruchiiova Iva
Metoda vzork.: SOP VZ OV 001 (CSN EN ISO 5667-1, CSN EN ISO 5667-3, CSN ISO 5667-5,
CSN EN IS0 5667-14, CSN EN 1SO 19458)
Zpusob odbéru: bodovy vzorek
Ukel odbéru: kontrolni - opakovany odbér
Mnoi7stvi vzorku: 0.5 1
Vysledky zkousSeni - mikrobiologické vySetieni
Ukazatel Hodnota Jednotka *Limit TYP | Pouziti metoda Nejistota
intestindlni enterokoky 0 KTJ/100ml max.0 A | SOP OV 906 g -
- poéty kolonii pfi 22°C 63 KTVml max.200 A | SOP OV 908 6 49-80
_pocty kolonii pfi 36°C 38 KTJ/ml max.40 A [ SOP OV 908 6 28-52

* Limit (zdroj pro vydani vyroku o shodé), nejistota méi'eni se do hodnoceni nezahrnuje:

Vyhlaska 252/2004 Sb. ve znéni pozdéjsich ptedpisi - ptiloha &. 1

Pozniamka k odbéru: Odbér je pfedmétem akreditace, aktualni plan vzorkovani a zdznam o odbéru je k dispozici

UpFesngni SOP
SOP OV 906
SOP OV 908

v laboratofi.

(CSN EN ISO 7899-2)
(CSN EN ISO 6222)

Misto provedeni zkoulky (pracovi§tg):
6 - analyzy provedeny pracovi§tém Jihlava (Vrchlického 57, 586 01 Jihlava)
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Metody v sloupci TYP:  "A" v rozsahu akreditace

< vysledek pod mezi stanovitelnosti, > vysledek je vy33i ne% uvedené hodnota

Vysledky se tykaji pouze zkouSenych vzorkd.

JestliZe laboratof neni odpovidna za fézi odb¥ru vzorku, vysledky se vztahuji ke vzorku, jak byl pfijat.

Bez pisemného souhlasu laboratofe se nesmi protokol reprodukovat jinak neZ cely.

Uvedené rozsitené nejistoty méFeni jsou soudinem standardni nejistoty mefeni a koeficientu rozsifeni k=2, coz odpovida hlading
spolehlivosti pfiblizng 95 %, nezohlediiuji vlivy odb&ri vzork.

Pro mikrobiologické ukazatele je nejistota m&¥eni vyjadtena jako 95% konfidenéni meze vyjadtujici variabilitu Poissonova rozdeleni,
nezohledtiuji vlivy odb&rt vzorkd.

V phipadg, %e odbér neni pfedmétem akreditace, informace o vzorku mimo Cislo vzorku dodal zakaznik a laboratof nenese odpovédnost
za tyto informace.

Kontroloval: Mgr. Jana Soukupova
Protokol vyhotovil: Mgr. Jana Soukupova
Podet stran: 2

Dne: 8.4.2026

Ing. Petra Trnkova
zastupce vedouciho Oddgleni anorganickych analyz

hygienlckych
laboratofi

konec protokolu
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