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L1393 PROTOKOL & 57884/2023

ZkuSebni laboratof & 1393 akreditovana CIA podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018
Partyzinské namésti 2633/7, Moravska Ostrava, 702 00 Ostrava

Cislo zakazky :
Prijem vzorku :

Zikaznik : VoKa - ekologické stavby, spol. s r.o.
Spojovaci 1539

34424
18.10.2023 11:55

396 01 Humpolec

Vysetireni vzorku :  18.10.2023 - 23.10.2023

Cislo jednaci : ZU/37182/2022
Cislo spisu : S-ZU/37182/2022
Spisovy znak : 2.04
Cislo objednivky :  JO053A22
Informace o vzorku
Vzorek éislo: 112855
Datum odbéru: 18.10.2023 Cas odbéru: 9:48

Nazev vzorku:
Misto odbéru:
Matrice:
Vzorkoval:
Metoda vzork.:

Zpisob odbéru
Ukel odbéru:

vefejny vodovod

Horni Ves, ¢.p. 42, jidelna KLAS

voda pitna

Stipkova Lenka

SOP VZ OV 001 (CSN EN ISO 5667-1, CSN EN ISO 5667-3, CSN ISO 5667-5,

CSN EN ISO 5667-14, CSN EN ISO 19458)

bodovy vzorek
kraceny mikrobiologicky rozbor pitné vody dle poZadavk( Vyhlasky ¢€.252/2004 Sb.ve znéni

pozd&jsich ptedpisu, ptiloha 5

Mnozstvi vzorku: 0.51
Vysledky zkouS$eni - mikrobiologické vysetieni
___U_I_(az_atel B 3 Hodnota Jednotka *Li_mit TYP | Pouzitd metoda Nejistota
Escherichia coli 0 KTJ/100ml max.0 A | SOP OV 900 B
koliformni bakterie 0 KTJ/100ml max.0 A |[SOPOV900 5|
po¢ty kolonii pfi 22°C 0 KTJ/ml max.200 A | SOP OV 908 6
podty kolonii pfi 36°C 0 KTJ/ml max.40 A | SOP OV 908 6

* Limit (zdroj pro vydani vyroku o shodé€), nejistota méreni se do hodnoceni nezahrnuje:
Vyhlaska 252/2004 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisi - ptiloha ¢. 1

Poznamka k odbéru:

Upresnéni SOP
SOP OV 900
SOP OV 908

Odbér je piedmétem akreditace, aktualni plan vzorkovani a zaznam o odbéru je k dispozici
v laboratofi.

(CSN EN IS0 9308-1)
(CSN EN ISO 6222)

Misto provedeni zkousky (pracovi§té):
®) - analyzy provedeny pracovi§tém Jihlava (Vrchlického 57, 586 01 Jihlava)
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Metody v sloupci TYP:  "A" v rozsahu akreditace

< vysledek pod mez{ stanovitelnosti, > vysledek je vy$3f neZ uvedena hodnota

Vysledky se tykaji pouze zkougenych vzorkd.

JestliZe laboratof neni odpovidna za fazi odb&ru vzorku, vysledky se vztahuji ke vzorku, jak byl ptijat.

Bez pisemného souhlasu laboratoie se nesmi protokol reprodukovat jinak neZ cely.

Uvedené roz3ifené nejistoty m&fen jsou soudinem standardni nejistoty meFeni a koeficientu rozsifeni k=2, coz odpovida hlading
spolehlivosti plibliZn& 95 %, nezohlediiujf vlivy odb&rd vzorku.

Pro mikrobiologické ukazatele je nejistota m&feni vyjadrena jako 95% konfidendni meze vyjadtujici variabilitu Poissonova rozdéleni,
nezohlediiujf vlivy odb&rii vzorki.

V piipadg, Ze odber neni pfedm&tem akreditace, informace o vzorku mimo &islo vzorku dodal zdkaznik a laboratof nenese odpovédnost
za tyto informace.

Kontroloval: Petra ElidSova
Protokol vyhotovil: Petra ElidSova
Podet stran: 2

Dne: 23.10.2023

Ing. Pavlina Silvestrova //’E/ /
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