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L 1393

Zdravotni astav se sidlem v Ostravé

Centrum hygienickych laboratoii

Zkusebni laboratof & 1393 akreditovani CIA podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018
Partyzanské namésti 2633/7, Moravska Ostrava, 702 00 Ostrava

PROTOKOL ¢&. 65687/2023

Zakaznik : VoKa - ekologické stavby, spol. s r.o.
Spojovaci 1539
396 01 Humpolec

39096
23.11.2023 12:38
23.11.2023 - 27.11.2023

Cislo zakazky :
Piijem vzorku :
Vysetieni vzorku :

Cislo jednaci : ZU/37182/2022
Cislo spisu : S-ZU/37182/2022
Spisovy znak : 204

Cislo objednavky :  J0053A22

Informace o vzorku

Vzorek dislo: 127727

Datum odbéru: 23.11.2023 Cas odbéru: 8:22

Nazev vzorku: voda pitna

Misto odbéru: Horni Ves - rezervoar

Matrice: voda pitna

Vzorkoval: Kruchriova Iva

Metoda vzork.:

Zpisob odbéru:
Uéel odbéru:

SOP VZ OV 001 (CSN EN ISO 5667-1, CSN EN ISO 5667-3, CSN ISO 5667-5,
CSN EN ISO 5667-14, CSN EN 1SO 19458)

bodovy vzorek

analyza ve vyZzadanych ukazatelich

Mnozstvi vzorku: 0,51
Pritomné osobyv: p. Pilat
Vysledky zkouSeni - mikrobiologické vySetieni

~ Ukazatel Hodnota | Jednotka *Limit TYP | PouZita metoda Nejistota
_ Clostridium perfringens 0 KTJ/100ml max.0 A |SOPOV 91401 ¢ 5
_intestinalni enterokoky 0 KTJ/100ml max.0 A | SOP OV 906 6

Escherichia coli 0 KTJ/100ml ‘max.0 A | SOP OV 900 6

koliformni bakterie 0 | KTJ/100ml max.0 A | SOP OV 900 ¢

abioseston <1 % max.5 A | SOP OV 916 6

podet organismu 0 jedinci/ml max.50 A | SOP OV 916 6

Zivé organismy 0 jedinci/ml max.0 A |sSopPoOv o9l 6

podty kolonii pfi 22°C 0 KTJ/ml max.200 A | SOP OV 908 6

podéty kolonii pii 36°C 0 KTJ/ml max.40 A | SOP OV 908 6

* Limit (zdroj pro vydani vyroku o shodég), nejistota méieni se do hodnoceni nezahrnuje:
Vyhlaska 252/2004 Sb. ve znéni pozdé&jich pfedpisti - pfiloha &. 1

Poznamka k odbéru:

Uptesnéni SOP
SOP OV 900
SOP OV 906
SOP OV 908
SOP OV 914.01
SOP OV 916

Odbér je ptedmétem akreditace, aktudlni plan vzorkovani a zaznam o odbéru je k dispozici
v laboratofi.

(CSN EN ISO 9308-1)

(CSN EN 1SO 7899-2)

(CSN EN ISO 6222)

(Vyhlaska &. 252/2004 Sb., ptiloha &.6)
(CSN 75 7712, CSN 75 7713, CSN 75 7717)

Misto provedeni zkousky (pracoviste):
© - analyzy provedeny pracovi$tém Jihlava (Vrchlického 57, 586 01 Jihlava)
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Metody v sloupci TYP:  "A" v rozsahu akreditace

< vysledek pod mezi stanovitelnosti, > vysledek je vy$§i nez uvedené hodnota

Vysledky se tykaji pouze zkoudenych vzork.

JestliZe laboratof neni odpov&dna za fazi odbéru vzorku, vysledky se vztahuji ke vzorku, jak byl pfijat.

Bez pisemného souhlasu laboratofe se nesmi protokol reprodukovat jinak nez cely.

Uvedené roziifené nejistoty méieni jsou soucinem standardni nejistoty mékeni a koeficientu rozsiteni k=2, coz odpovidé hlading
spolehlivosti pfiblizn€ 95 %, nezohlediji vlivy odb&rii vzorki.

Pro mikrobiologické ukazatele je nejistota méteni vyjadiena jako 95% konfidenéni meze vyjadtujici variabilitu Poissonova rozd€leni,
nezohledriuji vlivy odberd vzorka.

V piipadg, Ze odb&r neni pfedmétem akreditace, informace o vzorku mimo &islo vzorku dodal zdkaznik a laboratof nenese odpovédnost

za tyto informace.

Kontroloval: Ing. Pavlina Silvestrova
Protokol vyhotovil: Eliska Slavi¢kova, DiS.
Podet stran: 2

Dne: 27.11.2023

Ing. Pavlina Silvestrova % /

vedouci Oddgleni biologickych analyz

konec protokolu

AZL 1393 Protokol ¢&. 65687/2023 Strana2 /2
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L 1393

Zdravotni dstav se sidlem v Ostravé

Centrum hygienickych laboratofi

ZkuSebni laborato# & 1393 akreditovana CIA podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018
Partyzanské namésti 2633/7, Moravska Ostrava, 702 00 Ostrava

PROTOKOL ¢. 65688/2023

Zakaznik : VoKa - ekologické stavby, spol. s r.o.
Spojovaci 1539
396 01 Humpolec

39096
23.11.2023 12:38
23.11.2023 - 27.11.2023

Cislo zakazky :
Piijem vzorku :
Vysetieni vzorku :

Cislo jednaci : ZU/37182/2022
Cislo spisu : S-ZU/37182/2022
Spisovy znak : 2.0.4

Cislo objednavky :  JO053A22

| Informace o vzorku

Vzorek ¢islo: 127728

Datum odbéru: 23.11.2023 Cas odbéru: 9:08

Nazev vzorku: voda pitna

Misto odbéru: Horni Ves, &. p. 144, RD

Matrice: voda pitna

Vzorkoval: Kruchniova Iva

Metoda vzork.:

Zpusob odbéru: bodovy vzorek

Uéel odbéru: analyza ve vyZadanych ukazatelich
Mnoizstvi vzorku: 0,51

Ptitomné osoby: p. Pilat

SOP VZ OV 001 (CSN EN ISO 5667-1, CSN EN ISO 5667-3, CSN 1SO 5667-5,
CSN EN ISO 5667-14, CSN EN ISO 19458)

Vysledky zkouseni - mikrobiologické vySetieni

Ukazatel Hodnota Jednotka *Limit TYP | Pouziti metoda | Nejistota
Clostridium perfringens 0 KTJ/100ml max.0 A |SOPOV914.01 ¢ -]
intestinalni enterokoky 0 | KTJ/100ml max.0 A | SOP OV 906 6
Escherichia coli 0 KTJ/100m] max.0 A | SOP OV 900 | =

| koliformni bakterie 0 | KTJ/100ml max.0 A | SOP OV 900 6 -

| _abioseston <1 % max.5 A | SOP OV II16 6l - ]
podet organismi 0 jedinci/ml max.50 A | SOP OV 916 6 -
7ivé organismy 0 jedinci/ml max.0 A | SOP OV 916 6

| podty kolonii pti 22°C 0 KTJ/ml max.200 A | SOP OV 908 s .
poéty kolonii pfi 36°C 0 KTJ/ml max.40 A [ SOP QV 908 6

* Limit (zdroj pro vydani vyroku o shodé), nejistota méieni se do hodnoceni nezahrnuje:
Vyhlaska 252/2004 Sb. ve znéni pozdgjsich pfedpisi - ptiloha ¢. 1

Pozniamka k odbéru:

Upfesnéni SOP
SOP OV 900
SOP OV 906
SOP OV 908
SOP OV 914.01
SOP OV 916

Odbér je ptedmétem akreditace, aktualni plan vzorkovéni a zaznam o odbéru je k dispozici
v laboratofi.

(CSN EN ISO 9308-1)

(CSN EN 1SO 7899-2)

(CSN EN IS0 6222)

(Vyhlagka ¢. 252/2004 Sb., ptiloha &.6)
(CSN 75 7712, CSN 75 7713, CSN 75 7717)

Misto provedeni zkousky (pracovit¢):
© - analyzy provedeny pracovi§tém Jihlava (Vrchlického 57, 586 01 Jihlava)

AZL 1393

Protokol &. 65688/2023 Strana 1 /2



Metody v sloupci TYP:  "A" v rozsahu akreditace

< vysledek pod mezi stanovitelnosti, > vysledek je vy$3i neZ uvedena hodnota

Vysledky se tykaji pouze zkou$enych vzorkd.

Jestlize laboratof neni odpoveédna za fazi odbéru vzorku, vysledky se vztahuji ke vzorku, jak byl pfijat

Bez pisemného souhlasu laboratofe se nesmi protokol reprodukovat jinak nez cely.

Uvedené roziitené nejistoty méfeni jsou soucinem standardni nejistoty m&feni a koeficientu rozsiteni k=2, coZ odpovidé hlading
spolehlivosti ptiblizné 95 %, nezohlediiuji vlivy odb&ri vzorki.

Pro mikrobiologické ukazatele je nejistota méteni vyjadiena jako 95% konfidenéni meze vyjadiujici variabilitu Poissonova rozdéleni,
nezohlediiuji vlivy odbérii vzorkd.

V ptipadg, Ze odb&r neni ptedmétem akreditace, informace o vzorku mimo &islo vzorku dodal zakaznik a laboratof nenese odpovédnost

za tyto informace.

Kontroloval: Ing. Pavlina Silvestrova
Protokol vyhotovil: Eliska Slavi¢kova, DiS.
Pocet stran: 2

Dne: 27.11.2023

-

Ing. Pavlina Silvestrova /5 2B
vedouci Oddéleni biologickych analyz

hyglenickych
laboratol

konec protokolu

AZL 1393 Protokol ¢. 65688/2023 Strana 2 /2



Zdravotni tstav se sidlem v Ostravé

S Centrum hygienickych laboratoii
e Zku3ebni laboratof & 1393 akreditovana CIA podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018
NN Partyzinské namésti 2633/7, Moravska Ostrava, 702 00 Ostrava
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Zikaznik : VoKa - ekologické stavby, spol. s r.o. Cislo zakazky : 39096
Spojovaci 1539 Piijem vzorku : 23.11.2023 12:39
396 01 Humpolec VySetieni vzorku :  23.11.2023 - 27.11.2023
Cislo jednaci : ZU/37182/2022
Cislo spisu : S-ZU/37182/2022
Spisovy znak : 2.04

Cislo objednavky :  J0053A22

Informace o vzorku

Vzorek Cislo: 127729

Datum odbéru: 23.11.2023 Cas odbéru: 8:45

Nazev vzorku: voda pitna

Misto odbéru: Horni Ves, &.p. 42, KLAS a.s., jidelna

Matrice: voda pitna

Vzorkoval: Kruchriova Iva

Metoda vzork.: SOP VZ OV 001 (CSN EN ISO 5667-1, CSN EN ISO 5667-3, CSN ISO 5667-5,

CSN EN ISO 5667-14, CSN EN ISO 19458)
Zpisob odbéru: bodovy vzorek
U¢el odbéru: analyza ve vyzadanych ukazatelich
Mnoistvi vzorku: 0,51
Piitomné osobv:  p. Pilat

Vysledky zkou$eni - mikrobiologické vySetieni

Ukazatel Hodnota Jednotka *Limit TYP | Pouzitd metoda Nejistota
Clostridium perfringens 0 | KTJ/100ml max.0 A |SOPOV914.01 ¢ -
intestindlni enterokoky 0 KTJ/100ml max.0 A | SOP OV 906 6
Escherichia coli 0 KTJ/100ml max.0 | A |SOPOV 900 6

koliformni bakterie 0 KTJ/100ml max.0 A | SOP OV 900 6

abioseston <1 % max.5 A | SOP OV 916 el
pocet organismu 0 jedinci/ml max.50 A |SOPOV 916 6

zivé organismy 0 Jjedinci/ml max.0 A | SOP OV 916 ¢

podty kolonii pti 22°C 0 KTJ/ml max.200 A | SOP OV 908 s|
podty kolonii pii 36°C 0 KTJ/ml max.40 A | SOP OV 908 o

* Limit (zdroj pro vyd4ni vyroku o shodé), nejistota méieni se do hodnoceni nezahrnuje:
Vyhlaska 252/2004 Sb. ve znéni pozdgjsich predpisti - ptiloha ¢. 1

Poznimka k odb&ru: Odbér je pfedmétem akreditace, aktuélni plan vzorkovani a zdznam o odbéru je k dispozici
v laboratofi.

Upiesnéni SOP

SOP OV 900 (CSN EN IS0 9308-1)

SOP OV 906 (CSN EN 1SO 7899-2)

SOP OV 908 (CSN EN ISO 6222)

SOP OV 914.01 (Vyhlaska & 252/2004 Sb., priloha &.6)

SOP OV 916 (CSN 75 7712, CSN 75 7713, CSN 75 7717)

Misto provedeni zkousky (pracovi$té):
© - analyzy provedeny pracovistém Jihlava (Vrchlického 57, 586 01 Jihlava)

AZL 1393 Protokol ¢. 65689/2023 Strana 1/2



Metody v sloupci TYP:  "A" v rozsahu akreditace

< vysledek pod mezi stanovitelnosti, > vysledek je vy3si nez uvedena hodnota

Vysledky se tykaji pouze zkousenych vzorki.

JestliZe laboratof neni odpovédna za fazi odberu vzorku, vysledky se vztahuji ke vzorku, jak byl pFijat.

Bez pisemného souhlasu laboratofe se nesmi protokol reprodukovat jinak nez cely.

Uveden¢ rozSifené nejistoty méteni jsou soutinem standardni nejistoty m&feni a koeficientu rozifeni k=2, coz odpovida hlading
spolehlivosti ptiblizné 95 %, nezohledhujf vlivy odb&rd vzorkd.

Pro mikrobiologické ukazatele je nejistota m&feni vyjadtena jako 95% konfiden&ni meze vyjadiujici variabilitu Poissonova rozdéleni,
nezohlediiuji vlivy odb&rd vzorki.

V ptipadg, Ze odbér neni ptedmétem akreditace, informace o vzorku mimo &islo vzorku dodal zékaznik a laboratot nenese odpov&dnost

za tyto informace.

Kontroloval: Ing. Pavlina Silvestrova
Protokol vyhotovil: Eliska Slavickova, DiS.
Pocet stran: 2

Dne: 27.11.2023

Ing. Pavlina Silvestrova ////Z e

vedouci Oddéleni biologickych analyz

hygienickych
laboratofi

konec protokolu

AZL 1393 Protokol ¢. 65689/2023 Strana 2 /2



