Zdravotni ustav se sidlem v Ostravé

S,
i\ﬁi Centrum hygienickych laboratoii
S ZkuSebni laboratof &, 1393 akreditovani CIA podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018
KN Partyzanské nimésti 2633/7, Moravska Ostrava, 702 00 Ostrava
L 1393 v
PROTOKOL ¢. 11207/2024
Zikaznik : VoKa - ekologické stavby, spol. s r.o. Cislo zakazky : 5494
Spojovaci 1539 P#ijem vzorku : 26.2.2024 14:03
396 01 Humpolec Vysetieni vzorku :  26.2.2024 - 13.3.2024
Cislo jednaci : ZU/37182/2022

Cislo spisu :

S-ZU/37182/2022

Spisovy znak : 2.04
Cislo objednavky : J0053A22
Informace o vzorku
Vzorek ¢islo: 18753
Datum odbéru: 26.2.2024 Cas odbéru; 12:10

Nazev vzorku:
Misto odbéru:
Matrice:
Vzorkoval:
Metoda vzork.:

vefejny vodovod

Horni Ves, ¢.p. 42, jidelna KLAS

voda pitna

Stipkova Lenka

SOP VZ OV 001 (CSN EN ISO 5667-1, CSN EN ISO 5667-3, CSN ISO 5667-5,
CSN EN ISO 5667-14, CSN EN ISO 19458)

Zpiisob odbéru: bodovy vzorek

Utel odbéru: zékladni rozbor pro tcely systematického méfeni a hodnoceni
Dodavatel vody: neuvedeno

Vodovod: neuvedeno

Puvod vody: neuvedeno

Druh vody: neuvedeno

Uprava vody: neuvedeno

Vysledky zkouseni - radiologicky rozbor

Ukazatel Hodnota Jednotka *Uroveit TYP |Pouzitd metoda Nejistota
| celkovd objemova aktivita alfa _<0.033 Bg/l max.0,2 A |SOP OV 806

celkova objemova aktivita beta <0,034 Bq/l max.0.5 A [SOP OV 807 -

objemova aktivita radonu 222 61.9 Bg/I max.300 A __[SOP OV 808 12%

* Uroveii (zdroj pro vydani vyroku o shodg):

Vyhlagka ¢. 422/2016 Sb., pfiloha ¢&. 27.

Pro celkovou aktivitu alfa a beta se jedna o vySetfovaci Grovné.
Pro celkovou indikativni davku se jedna o referencni uroveri.
U objemové aktivity radonu 222 se jedna o nejvyssi pfipustnou hodnotu, pfi¢emz referencni aroven je 100 Bg/l.

Poznamka k odbéru:

Odbér je pfedmétem akreditace, aktudlni plan vzorkovani a zaznam o odbéru je k dispozici

v laboratofi.

Poznimka k radiologickému rozboru:
Povoleni &innosti vydal Statni G¥ad pro jadernou bezpe&nost pod &.j. SUIB/OPZ/28977/2021 na dobu neurgitou.

Pouzité méfici zafizeni : alfa-beta automat EMS 3 pro méfeni objemové aktivity alfa a beta, spektrometricka

méfici soustava EMS 7 k méfeni objemové aktivity radonu 222, ktera byla ov&fena Ceskym metrologickym institutem
dle Potvrzeni o ovéfeni stanoveného métidia 1054-PS-40165-23 s platnosti do 31.12.2025.

Zkousku provedl Ing. Marta Dunovska.

Vyhodnoceni vysledkii méfeni je provadéno dle Doporuéeni SUJB - Méfeni a hodnoceni obsahu prirodnich

radionuklidi v pitné vodé pro vefejnou potiebu a v balené vod¢ v platném znéni.
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Vyrok o shodé:

Objemova aktivita radonu nepfevySuje bez vyhrady nejistoty méfeni referenéni uroveri 100 Bq/l, kterou stanovi
vyhlagka €. 422/2016 Sb.

Celkova objemova aktivita alfa nepfevySuje bez vyhrady nejistoty méfeni vySetfovaci aroveii 0,2 Bg/l, kterou stanovi
vyhlaska &. 422/2016 Sb.

Celkova objemova4 aktivita beta nepfevyiuje bez vyhrady nejistoty m&feni vySetfovaci iroveti 0,5 Bq/l, kterou
stanovi vyhlaska ¢. 422/2016 Sb.

Upiesnéni SOP

SOP OV 806 (CSN 75 7611, kap. 4)
SOP OV 807 (CSN 75 7612)

SOP OV 808 (CSN 75 7624, kap. 6)

Misto provedeni zkousky (pracovi$tg):
©) - analyzy provedeny pracovi$t&ém Jihlava (Vrchlického 57, 586 01 Jihlava)

Metody v sloupci TYP: "A" v rozsahu akreditace

< vysledek pod mezi stanovitelnosti, > vysledek je vy33i neZ uvedena hodnota

Vysledky se tykaji pouze zkousenych vzork.

Jestlize laboratof neni odpovédna za fazi odbéru vzorku, vysledky se vztahuji ke vzorku, jak byl pfijat.

Bez pisemného souhlasu laboratofe se nesmi protokol reprodukovat jinak nez cely.

Uvedené rozsifené nejistoty mékeni jsou soudinem standardni nejistoty mefeni a koeficientu rozsiteni k=2, coz odpovida hlading
spolehlivosti pFiblizn€ 95 %, nezohledriuji vlivy odb&rii vzorki.

V ptipadé, Zze odbér neni ptedmétem akreditace, informace o vzorku mimo &islo vzorku dodal zakaznik a laboratof nenese odpovédnost

za tyto informace.

Kontroloval: Dunovskéd Marta, Ing.
Protokol vyhotovil: ElidSova Petra

Pocet stran: 2

Dne: 14.3.2024
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Ing. Marta Dunovska
osoba s povéfenim statutarniho organu a zvlastni odbornou zptsobilosti
(odborny garant radiologie)

hygienlckych
laboratofi

konec protokolu
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